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Abstract: In article is organized analysis of the electromagnetic processes in electric circuit with semiconductor 
commutator. Mathematical model is created for analysis of the connecting processes in semiconductor converter with 
electromechanical load. The broughted graphs that display the connecting processes in electric circuit. In work is also 
executed development of the method multivariable modulating function for simplification of the analysis of the 
connecting processes in electric circuit disregarding losses in key element. 
Keywords: electromagnetic processes, output voltage and current. 
Вступ 
 Перетворення електричної енергії, а також успіхи у розвитку напівпровідникової 
техніки дозволяють використовувати в перетворювальних установках ланку високої частоти 
з частотою перемикання вентилів значно більшої від частоти змінної напруги промислової 
мережі [1–5].  
Порівняльні дослідження техніко-економічних показників різного виду виконавчих 
елементів слідкуючих систем на основі високомоментних двигунів постійного струму (ДПС) 
серій 2П та ПВ і трифазних асинхронних двигунів серії 4А, які випускаються промисловістю 
серійно, показують, що за умови однакових показників за масою та габаритами в діапазоні 
потужностей від 100 Вт до 500 кВт, у слідкуючих системах доцільніше використовувати 
ДПС, що дозволяє підвищити продуктивність технологічних процесів. При цьому швидкодія 
та динамічна точність слідкуючих систем в основному визначаються функціональними 
можливостями напівпровідникових перетворювачів (НПП) електроенергії у процесах 
формування та регулювання їхніх вихідних напруг. 
У роботах [2, 3] показана доцільність використання структур перетворювачів частоти 
(ПЧ) з однократною модуляцією при побудові систем вторинного електропостачання для 
комплексів діагностики електромеханічних пристроїв із різноманітним видом вхідної енергії. 
У даній роботі проводиться аналіз аспекту використання тієї ж структури для 
електромеханічних комплексів із широтно-імпульсним регулюванням (ШІР) постійної 
напруги при восьмизонному керуванні.  
Метою роботи є виконання аналізу електромагнітних процесів в електричних колах з 
напівпровідниковими комутаторами та розробка математичної моделі напівпровідникового 
перетворювача з електромеханічним навантаженням. 
Матеріал і результати досліджень 
 Особливістю НПП з багатозонним регулюванням вихідної напруги є 
багаторозгалуженість внутрішніх структур їхніх силових частин та систем управління (СУ). 
Так, силова частина НПП, навіть за умов однозонного регулювання вихідної напруги, має 
три мостових інвертори випрямлених напруг (ІВН) мережі живлення, кожний з яких містить 
по дві стійки на ключах постійного струму. Середовище містить: первинну систему 
електроживлення, власне НПП, як систему перетворення енергії, СУ та ДПС, як систему, що 
має свої особливості. Тобто, система в основному залежить від зовнішніх впливів на неї, які 
задаються з боку первинної системи електроживлення (ПСЕЖ), СУ та навантаження. 
Структурна схема перетворювача наведена на рис. 1. На структурній схемі позначені: 
СМА , СМВ , СМС – силові модулятори (СМ) фазних напруг А, В і С відповідно, ВВ – 
високочастотний випрямляч, навантаження D – двигун постійного струму. Сукупність СМ, 
підімкнених до енергетичної мережі паралельно і з’єднаних на виході послідовно, 
представляє собою ланку високої частоти перетворювача. 
При складанні математичної моделі перетворювача з комп'ютерною орієнтацією її 
застосування використовуємо метод багатопараметричних модулюючих функцій, який 
передбачає попереднє представлення алгоритмічного рівняння перетворювача. При цьому 
приймаємо такі припущення: вхідна енергетична мережа симетрична і її внутрішній опір 
дорівнює нулю, транзистори і діоди інверторів випрямленої напруги (ІВН) представляються 
ідеальними ключами, узгоджувальні трансформатори в кожній з зон регулювання вихідної 
напруги не мають втрат. 
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 Перетворення електричної енергії, а також успіхи у розвитку напівпровідникової 
техніки дозволяють використовувати в перетворювальних установках ланку високої частоти 
з частотою перемикання вентилів значно більшої від частоти змінної напруги промислової 
мережі [1–5].  
Порівняльні дослідження техніко-економічних показників різного виду виконавчих 
елементів слідкуючих систем на основі високомоментних двигунів постійного струму (ДПС) 
серій 2П та ПВ і трифазних асинхронних двигунів серії 4А, які випускаються промисловістю 
серійно, показують, що за умови однакових показників за масою та габаритами в діапазоні 
потужностей від 100 Вт до 500 кВт, у слідкуючих системах доцільніше використовувати 
ДПС, що дозволяє підвищити продуктивність технологічних процесів. При цьому швидкодія 
та динамічна точність слідкуючих систем в основному визначаються функціональними 
можливостями напівпровідникових перетворювачів (НПП) електроенергії у процесах 
формування та регулювання їхніх вихідних напруг. 
У роботах [2, 3] показана доцільність використання структур перетворювачів частоти 
(ПЧ) з однократною модуляцією при побудові систем вторинного електропостачання для 
комплексів діагностики електромеханічних пристроїв із різноманітним видом вхідної енергії. 
У даній роботі проводиться аналіз аспекту використання тієї ж структури для 
електромеханічних комплексів із широтно-імпульсним регулюванням (ШІР) постійної 
напруги при восьмизонному керуванні.  
Метою роботи є виконання аналізу електромагнітних процесів в електричних колах з 
напівпровідниковими комутаторами та розробка математичної моделі напівпровідникового 
перетворювача з електромеханічним навантаженням. 
Матеріал і результати досліджень 
 Особливістю НПП з багатозонним регулюванням вихідної напруги є 
багаторозгалуженість внутрішніх структур їхніх силових частин та систем управління (СУ). 
Так, силова частина НПП, навіть за умов однозонного регулювання вихідної напруги, має 
три мостових інвертори випрямлених напруг (ІВН) мережі живлення, кожний з яких містить 
по дві стійки на ключах постійного струму. Середовище містить: первинну систему 
електроживлення, власне НПП, як систему перетворення енергії, СУ та ДПС, як систему, що 
має свої особливості. Тобто, система в основному залежить від зовнішніх впливів на неї, які 
задаються з боку первинної системи електроживлення (ПСЕЖ), СУ та навантаження. 
Структурна схема перетворювача наведена на рис. 1. На структурній схемі позначені: 
СМА , СМВ , СМС – силові модулятори (СМ) фазних напруг А, В і С відповідно, ВВ – 
високочастотний випрямляч, навантаження D – двигун постійного струму. Сукупність СМ, 
підімкнених до енергетичної мережі паралельно і з’єднаних на виході послідовно, 
представляє собою ланку високої частоти перетворювача. 
При складанні математичної моделі перетворювача з комп'ютерною орієнтацією її 
застосування використовуємо метод багатопараметричних модулюючих функцій, який 
передбачає попереднє представлення алгоритмічного рівняння перетворювача. При цьому 
приймаємо такі припущення: вхідна енергетична мережа симетрична і її внутрішній опір 
дорівнює нулю, транзистори і діоди інверторів випрямленої напруги (ІВН) представляються 
ідеальними ключами, узгоджувальні трансформатори в кожній з зон регулювання вихідної 
напруги не мають втрат. 
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Риc. 1. Структурна схема НПП 
 
Вихідну напругу НПП знаходимо з виразу виду 
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де  1u i,t  – миттеві значення вхідних фазних напруг мережі живлення; 
  B i,t  – функції прямокутного синуса, що співпадають за часом з положенням 
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M , M 0  – відносні моменти опору на валу;  
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   ;  
abT  та MT - електромагнітна та механічна постійні часу двигуна, t  – інтервали часу, 
за якими проводяться розрахунки процесів. 
Система (2) вирішується за допомогою методу припасовування з попереднім записом 
початкових умов при t = 0 та припущеннями відносно лінійної залежності моменту опору на 
валу двигуна від швидкості обертання і лінеаризованої кривої намагнічування. 
Діаграми струмів кола якоря ДПС для випадку восьмизонного регулювання вихідної 
напруги НПП наведені на рис. 2. Крива 1 відображає струм кола якоря в процесі пуску ДПС 
під дією максимальної величини напруги (3), а крива 2 – струм кола якоря в процесі пуску 
ДПС під дією напруги (3) з шестизонним широтно-імпульсним регулюванням (ШІР). 
Вихідний струм  2i t  визначаємо з співвідношення 
        H BB( )k2i t i t t .     (3) 
Вхідні струми  1i n,i,t  знаходимо з виразу 
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Для визначення струмів i–х фаз мережі у всьому діапазоні регулювання вихідної 
напруги НПП підсумуємо вхідні струми ІВН, що беруть участь у процесі регулювання 
вихідної напруги в кожній з i–й фазі. Загальний вираз для струмів i–х фаз мережі подамо у 
вигляді 
            1 1 1 1i i,t i 1,i,t i 2,i,t i N,i,t    ,   (5) 
 
де:  1i 1,i,t ,  1i 2,i,t ,  1i N ,i,t  – вхідні струми інверторів i–х фаз на інтервалах 
першої, другої, та N -ї зони регулювання. 
Діаграми вхідних струмів та напруг, побудовані за (5), представлені на рис. 3. 
Для структурної організації НПП з високочастотним широтно-імпульсним 
регулюванням вихідної напруги доцільно використовувати ІВН для формування проміжної 
високочастотної напруги, які формують проміжну високочастотну напругу. При цьому для 
моделювання та аналізу процесів регулювання напруги у силовому тракті попереднього 
формування постійної напруги ефективним є застосовування математичної моделі процесу 
формування вихідної напруги, розробленої на основі методу багатопараметричних 
модулюючих функцій, тому що без використання цього методу ми не можемо формалізовано 
знайти струми через транзистори ІВН. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Діаграми струмів і напруг кола якоря ДПС 
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Рис. 3. Діаграми вхідних струмів i-х фаз мережі в координатах фазних напруг 
 
Для узагальнення результатів досліджень електромагнітних процесів у НПП з 
високочастотним широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги доцільно проводити 
подання багатопараметричної модулюючої функції ІВН синхронно з множиною 
розгортаючих напруг, а також з координатами періодів високочастотної та низькочастотної 
комутацій силових ключів і множини напруг управління. 
Проведений системний аналіз електромагнітних процесів у електричних колах 
напівпровідникових перетворювачів дозволяє виконувати моделювання у декілька етапів з 
різними початковими припущеннями, розглядаючи напівпровідникові перетворювачі, як 
систему зі своєю структурною побудовою, що визначає внутрішні впливи, в середовищі 
надсистеми зі свїми системами, які ззовні впливають на напівпровідникові перетворювачі. 
Висновки 
1. У данні роботі було виконано аналіз електромагнітних процесів в електричних колах 
з напівпровідниковими комутаторами. Використовуючи метод багатопараметричних 
модулюючих функцій було знайдено струм і напругу навантаження, а також вхідні струми 
перетворювача. Узагальнюючі функції багатопараметричного виду ефективні і для інших 
перетворювачів модуляційного типу. 
2. Визначено багатопараметричні функції, введення яких до алгоритмічних рівнянь 
аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах відображає 
своїми дискретними параметрами побудову кіл за підсистемними складовими, що дозволило 
спростити процес моделювання за рахунок узагальнення отриманих рівнянь для множин цих 
складових та елементів при дії зовнішніх факторів. 
3. Розроблено нові математичні моделі електромагнітних процесів у колах 
напівпровідникових перетворювачів з багатоканальним зонним регулюванням фазних напруг 
без урахування комутаційних енергетичних втрат для швидкої оцінки впливу параметрів 
навантаження на рівень і форму вихідної напруги. З використанням розроблених моделей 
визначено алгоритми управління комутаторами при підключенні напівпровідникових 
перетворювачів до фазних напруг мережі, що дозволило підвищити якість знакопостійних 
напруг при багатозонному регулюванні вихідної напруги. 
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